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はじめに 
■ 本書について 

本書では、キャビテーション検知ソフトウェアの導入ガイドついて説明していま

す。 

■ 記載内容について 
本書の記載内容は、本書発行時点のハードウェアのスタイル、ソフトウェアのリ

リースの仕様に基づいています。 
稼働中のハードウェアとソフトウェアの組み合わせにより、機能が制限されるこ

とがあります。 
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表記上の約束 
■ 本書中のシンボルマーク 

本書中のシンボルマークは、以下の内容を示します。 
 

 警 告 
死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を避けるための注意事項を記載し

ています。 
 

 注 意 
軽傷または物的損害を招く可能性がある危険な状況を避けるための注意事項を記

載しています。 
 

重 要 
操作や機能を知るうえで注意すべき事項を記載しています。 
 
 
補足 
説明を補足するための事柄を記載しています。 
 
 
参照 
参照すべき項目などを記述しています。 
参照先が緑色で表示されている場合は、参照先箇所を呼び出せます。 
参照先が黒色で表示されている場合は、参照先箇所を呼び出せません。 
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■ 本書中の記号 
本書中の記号は、以下の内容を示します。 

● 操作説明の中で使用する記号 
［ ］で囲った文字 
キー操作やボタン操作の説明の中で、キーボード上のキー、ウィンドウ上のボタ

ン名、メニューバーのメニュー、コマンド、テキストボックス名、または、ウィ

ンドウ上に表示される項目を示します。 
例： 
 機能を切り換えるには［ESC］キーを押します。 
 メニューバーの［アイコン］－［ファイル名を指定して実行］を選択 

します。（メニューバーの［アイコン］を選択し、プルダウンメニューの

［ファイル名を指定して実行］を選択します。） 
 

「 」で囲った文字 
グループ、アイコン、ウィンドウ、ダイアログボックス、タブの名称です。 
例： 
 「システムランチャ」グループの「マニュアルビューア」をダブルクリック

します。 

● コマンド文やプログラム文などの書式説明の中で使用する記号 
コマンド文やプログラム文などの中では、記号は以下の内容を示します。 
 

＜ ＞で囲った文字 
ユーザが一定の規則に沿って任意に指定できる文字列を示します。 
例： 
 #define ＜識別子＞ ＜文字列＞ 

 

…記号 
直前のコマンドや引数が繰り返し可能であることを示します。 
例： 
 GetPropertyEx(PropName As String, List1 [, List2, ...] As Integer) As Variant 

 

［ ］で囲った文字 
省略可能な文字列を示します。 
例： 
 SetCv(NewValue As Variant, [Transaction ID As Long]) 

 

| |で囲った文字 
ユーザが複数候補から任意に選択できる文字列を示します。 
例： 

Move 
X 

XY 
Y 
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著作権および商標 
■ 著作権 

本書の著作権は弊社に帰属します。 
本書のコピーや、第三者への譲渡、販売、頒布（パソコンの通信ネットワークを

介した通信による提供を含みます）を禁止します。また、ビデオテープその他へ

の無断登録、無断録画も禁止します。 

■ 商標ならびにライセンスソフトウェアについて 
・ STARDOM は、横河電機株式会社の商標です。 
・ その他、本文中に使われている会社名・商品名は、各社の商標または登録商

標です。 
・ 本文中の各社の登録商標または商標には、TM、○R マークは表示しておりませ

ん。 
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参照ドキュメント一覧 
STARDOM や差圧・圧力伝送器（EJX シリーズ）の設置などについては、下記

の資料を参照してください。 

STARDOM 
STARDOM 計装エンジニアリングガイド（FCN-500/FCN-RTU） 
         TI 34P02K35-02 
STARDOM システム解析ガイド（情報収集編）  TI 34P02K03-02 
 

FOUNDATION フィールドバス 
FOUNDATION フィールドバス参考書   TI 38K02A01-01 
 

差圧・圧力伝送器 
EJX シリーズ差圧・圧力伝送器  スタートアップマニュアル 
         IM 01C26A01-01 
差圧・圧力伝送器フィールドバス通信形   IM 01C26T02-01 
 
 



   
 

 

 TI 30B10A10-01JA 2019.01.17-00 
 

Blank Page 
 



  vii 
 

 TI 30B10A10-01JA 2019.01.17-00 
 

 
 
 
 
 
 
 

目次 
はじめに ................................................................................. i 
表記上の約束 ......................................................................... ii 
著作権および商標 ................................................................. iv 

参照ドキュメント一覧 .......................................................... v 

1. 導入ガイド ...................................................................... 1 

2. ご注文時指定事項 ........................................................... 3 

Technical Information 改訂情報 ........................................ i 
 

 
キャビテーション検知ソフトウェア 
（導入ガイド） 

TI 30B10A10-01JA   初版 



   
 

 

 
  
 

Blank Page 
 



 < キャビテーション検知ソフトウェア（導入ガイド） > 1 
 

 TI 30B10A10-01JA 2019.01.17-00 
 

1. 導入ガイド 
■ FOUNDATION フィールドバス機器の設置について 

差圧・圧力伝送器（EJX シリーズ）の設置は「EJX/EJA-J シリーズ差圧・圧力伝

送器スタートアップマニュアル」（IM 01C26A01-01）に従って設置してくださ

い。 
配線に関しては「差圧・圧力伝送器 フィールドバス通信形」（IM 01C26T02-01）
に従って設置してください。 

■ FOUNDATION フィールドバス機器のパラメータ 
差圧・圧力伝送器（EJX シリーズ）に下表のパラメータを設定する必要がありま

す。このパラメータは、キャビテーションメンテナンス画面の「フィールド機器

パラメータ値の書込」操作で、差圧・圧力伝送器（EJX シリーズ）に書き込まれ

ます。 
さらに、各機能ブロックの MODE を AUTO にします。 

表 パラメータの設定値と初期値 
ブロック名 パラメータ名 設定値（初期値） 意味・備考 

SENSOR トラン
スデューサブ
ロック 

PRIMARY_VALUE_ 
FTIME 

0.0（2.0） PRIMARY 値の 1 次フィルタ時
定数（単位：秒） 

SP_VALUE_FTIME 0.0（2.0） 静圧値の 1 次フィルタ時定数
（単位：秒） 

DIAG_PERIOD 20（180） つまり検出実行周期 
SP_VALUE_TYPE 109 ：absolute pressure  

（108 ：gauge pressure） 
静圧のタイプ 
109：絶対圧 

AI1 ファンク
ションブロック 

CHANNEL 3：TERTIARY_VALUE  
（1：PRIMARY_VALUE） 

結合するトランスデューサブ
ロックのチャネルを選択
TERTIARY_VALUE： L 側の静
圧値 

 L_TYPE Direct（オーダ指定） AI ファンクションブロックの
演算機能を選択 
Direct：入力値を直接出力 

 PV_FTIME 0（0） AI ブロックのフィルタ（ダンピ
ング）（単位：秒） 

AI2 ファンク
ションブロック 

CHANNEL 2：SECONDARY_VALUE  
（2：SECONDARY_VALUE） 

結合するトランスデューサブ
ロックのチャネルを選択
SECONDARY_VALUE：H 側の
静圧値 

 L_TYPE Direct（オーダ指定） AI ファンクションブロックの演
算機能を選択 
Direct：入力値を直接出力 

 PV_FTIME 0（0） AI ブロックのフィルタ（ダンピ
ング）（単位：秒） 
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● 推奨するパラメータの設定値 
差圧・圧力伝送器（EJX シリーズ）に下表の設定をすると、効果的にキャビテー

ション検知ソフトウェアを利用できます。 
（キャビテーション検知ソフトウェアの動作には影響しません） 

表 推奨するパラメータの設定値 
ブロック名 パラメータ名 設定値（初期値） 意味・備考 

LCD トランス
デューサ 
ブロック 

DISPLAY_SEL Display out1 on  
（Display out1 on） 

EJX の LCDに表示するパラメータ
画面：1（DISPLAY1 表示） 

INFO_SEL Display Tag on 
（Parameter on Unit on） 

EJX の LCDに表示する表示する項
目：1（TAG 表示） 

PARAMETER_SEL1 AI1 OUT（AI1 OUT） 表示するパラメータ：AI OUT 表示 
DISPLAY_CYCLE 5（0） 表示切り替え周期を設定（単位 400 

ms）：5（2 秒=5 x 400ms 周期） 
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2. ご注文時指定事項 
差圧・圧力伝送器（EJX シリーズ）をご注文の時には、Foundation Fieldbus 通信

モジュール（形名：NFLF111）の利用セグメントにより、下記のソフトウェアタ

グとノードアドレスを指定してください。 

表 ソフトウェアタグとノードアドレス 
NFLF111 のポート 
（セグメント） 

ソフトウェアタグ
（PD_TAG） ノードアドレス 

1 PAMDCV001 245（0xF5） 
2 PAMDCV002 245（0xF5） 
3 PAMDCV003 245（0xF5） 
4 PAMDCV004 245（0xF5） 

 
注： 差圧・圧力伝送器（EJXシリーズ）に上表と違うパラメータが設定されている場合は、FieldMate などのフィール

ド機器設定端末で再設定してください。 
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資料番号 ：TI 30B10A10-01JA 
 
2019 年 1 月／初版 
・新規発行 
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■ 発行者 横河電機株式会社 
 〒180-8750 東京都武蔵野市中町 2-9-32  


	はじめに
	表記上の約束
	著作権および商標
	参照ドキュメント一覧
	目次
	1. 導入ガイド
	2. ご注文時指定事項
	Technical Information　改訂情報


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Subsample
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Subsample
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


